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KIMARAN PÄIVÄKODISSA KERÄTÄÄN SISÄILMAN 

OLOSUHDETIETOA JA SÄÄDETÄÄN ILMANVAIHTOA 

Päiväkodin lepohuoneisiin asennetaan mittalaitteita, jotka keräävät tietoa sisäilman 

olosuhteista. Mittalaitteet seuraavat sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa, jonka avulla 

saadaan tietoa ilmanvaihdon toiminnasta ja tasapainosta. Lisäksi mitataan sisäilman 

lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta. Sisäilman 

hiilidioksidipitoisuutta mittaamalla voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä. 

Sisäolosuhdeseuranta ei millään tavoin haittaa tilojen normaalia toimintaa. Seurantaa 

jatketaan ainakin kesään saakka. Seurantajärjestelmän tuottaa yritys 720 Degrees Oy. 

 

Järjestelmä asennetaan käyttökuntoon tiistaina 24.1.2023. Asennus ei suuresti 

häiritse päiväkodin normaalia toimintaa.  

 

Ilmanvaihtojärjestelmä tullaan myös puhdistamaan ja säätämään helmi-maaliskuun 

aikana. Ilmanvaihdon säädön tavoitteena on lisätä tuloilmaa lepohuoneisiin. Työ ei 

merkittävästi häiritse tilojen käyttöä, ja päiväkoti voi toimia tiloissa normaalisti. Työn 

toteuttaa J. Hakanen Oy. 

 

 

Lisätietoa:   

sisailma@vantaa.fi 

 

  


